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На № _________ от _____________ 

 

 в ОНДиПР г. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС  

 

ОТЧЕТ 

о выполнении предписаний № 11/1/1, № 12/1/1 от 20.03.2020 г. 

по адресу: Архангельская область, Котласский район, ул. Ломоносова, д. 11 фл. 1, ул. Ломоносова, д. 11 

 

№ Выявленные нарушения Отметка об исполнении Приложение: 

1. В нарушение требований нормативных документов в 

помещениях детского сада расстояние от извещателей до 

близлежащих предметов (стены) составляет менее 0,5 м 

Осуществлена модернизация пожарной сигнализации 

в зданиях детского сада по адресам: ул. Ломоносова, 

д. 11, ул. Ломоносова, д. 11 фл. 1 

1.Копия акта о приемке 

выполненных работ 

 

2. В нарушение требований нормативных документов в 

помещениях детского сада расстояние от извещателей до 

близлежащих светильников составляет менее 0,5 м 

3. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние 

систем и средств противопожарной защиты объекта 

(автоматической пожарной сигнализации. При монтаже, 

ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений не соблюдены требования 

нормативных документов, а именно: в помещении раздевалки 

отсутствуют пожарные извещатели.  

4. Помещение, где установлен приемно-контрольный прибор 

автоматической пожарной сигнализации, не обеспечено 

аварийным освещением. 

Светильники аварийного освещения установлены в 

тамбуре и электрощитовой. 

2. Фотографии  



 

 

 

 

 



Акты о приемке выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



Аварийное освещение 

  
    
 

Инструкция о порядке действий работников при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) противопожарной защиты в здании 

 
 
 
 
 
 
 



План эвакуации 

 
 

 
 

Журнал учета огнетушителей 

   
 



Пандус в спальном помещении 
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